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Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na robote budowlang ,,Rewitalizacja
siedziby gtéwnej Muzeum Tradycji Niepodlegtosciowych w todzi wraz z nadaniem nowych funkcji w
budynku przy ul. Gdariskiej 13” prowadzonego w formule zaprojektuj i wybuduj.”

Szanowni Paristwo,

Muzeum Tradycji Niepodlegfosciowych w todzi, majgc na uwadze art. 284 ust. 2 ustawy Prawo
zamdwien publicznych, przekazuje odpowiedzi na pytania, ktére wplynety do Zamawiajgcego w dniu
02 kwietnia 2021r.:

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zaméwien publicznych, zwracam sie z prosba o wyjaénienie:

1. Prosze okresli¢ w jaki sprzet aktywny ma zosta¢ wyposazona serwerownia?

Odpowiedz: Zamawiajacy odpowiada, Ze serwerownia ma zosta¢ wyposazona w urzadzenia do
transmisji w sieci teleinformatycznej, ktérych rodzaj, parametry oraz ilo$é wskazane zostaty w
odpowiedzi na kolejne pytanie.

2. Prosze okresli¢ ilos¢ poszczegdinych urzgdzeri oraz minimalne wymagania techniczne dla urzadzen
aktywnych systemu informatycznego?

Odpowiedi: Zamawiajacy wskazuje ponizej urzadzenia oraz minimalne parametry:

Przetgcznik sieciowy o parametrach minimalnych:

Klasa przetgcznika Zarzadzalny
Zastosowanie Srednie i duze firmy
Warstwa przelaczania L2

Architektura sieci GigabitEthernet
Liczba portow 10/100 Mbps Brak

Liczba portow 10/100/1000 Mbps 48

Liczba portow SFP 2

Liczba portéw SFP+ 2

Liczba portow QSFP+ Brak

Port konsoli Tak
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Przepustowos¢ 70 Gb/s
Predkos¢ przekazywania 104.16 Mpps
Mozliwo$é taczenia w stos Tak

Typ obudowy Rack
Wentylator Nie

Zasilacz Wewngtrzny

Urzadzenie dostepowe (router, firewall)

Architektura sieci GigabitEthernet

e Firewall
Funkcje e VPN
Procesor Processor min 1 GHz,

Pamie¢ RAM 2GB

e 2x10/100/1000 Mbit/s
e 1 x Serial port (RJ-45)

Porty we/wy o 2x WAN (RJ-45)

Sie¢ Wi-Fi oparta o centralne zrzadzanie punktami dostepu
llos¢ punktow dostepu — 6 szt

Parametry minimalne

Architektura sieci GigabitEthernet
o 2x10/100/1000 Mbit/s

Porty we/wy e 1xUSB2.0

e 24GHz
Pasmo e 5GHz

e 802.11a

« 802.11b

e 802.11g
Standardy e 802.11n

o 802.11ac

o 802.1Q
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3. Proszg o okreslenie, czy ilos¢ gniazd teletechnicznych w "Zatacznik nr 3 do OPZ - MTN_Wymagania
materiatowe - tabela” okresla ilos¢ gniazd LAN czy ilo$¢ PEL?

Odpowied?: Zamawiajacy informuje, ze "Zatacznik nr 3 do OPZ - MTN_Wymagania
materiatowe - tabela" okresla ilo$¢ gniazd LAN.

4. Prosze o okreslenie minimalnej ilosci przewidzianych kamer systemu CCTV?

Odpowiedi: Zamawiajacy okre$la minimalng ilo$¢ kamer systemu CCTV — 14 szt.

5. Prosze o okreslenie obszaru wewnetrznego i zewnetrznego ktéry ma zostaé¢ objety nadzorem
systemu CCTV?

Odpowiedz: Zamawiajacy planuje obja¢ nadzorem systemu CCTV nastepujace obszary: dziedziniec
zewngtrzny i wewnetrzny Muzeum, obszar zewnetrzny wzdiuz ul. Gdariskiej (wzdtuz budynku
muzeum), obszar wewngtrz Muzeum tj.: strefa wejsciowa oraz wystawy (parter i | pietro).

6. Prosze o okreslenie obszaru ktory w PFU okreslono w nastepujacy sposéb "Na etapie projektowania
nalezy przewidzie¢ dodatkowe punkty do podtgczenia kamer dozorowych w celu dostosowania
systemu do potencjalnych poZniejszych zmian - potrzeb"?

Odpowiedz: Zamawiajacy planuje mozliwos¢ rozwinigcia/rozszerzenia systemu. Dodatkowe punkty
do podtaczenia kamer dozorowych obejmowac moga obszary wewnatrz obiektu.

7. Prosze o okreslenie minimalnego czasu podtrzymania zasilania pracy systemu CCTV?

Odpowiedi: Zamawiajacy informuje, ze czas podtrzymania systemu CCTV, wedlug standardu
powszechnego powinno by¢ minimum:

12 godzin — dla obiektéw z zapewniona ciagla stuzba serwisowa
@ 36 godzin — dla obiektow z cigglym dozorem ludzkim

B 72 godzin — dla obiektow bez ciggtego dozoru ludzkiego

8. Prosze o okreslenie iloéci przej$¢ (kontrolowanych jednostronnie oraz kontrolowanych dwustronnie)
do
systemu kontroli dostepu?

OdpowiedZ: 12 przejs¢ kontrolowanych dwustronnie.

9. Proszg o okredlenie minimalnych wymagar technicznych dotyczacych standardu zabezpieczenia dla
systemu kontroli dostepu?

Odpowiedi: Zamawiajgcy informuje, ze minimalne wymagania systemu KD:

° wykorzystanie identyfikatoréw zabezpieczonych przed duplikowaniem
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® szyfrowanie wszystkich rodzajéw komunikacji stosowanych w systemie

° kontrolowany dostep do jego oprogramowania zarzadzajacego

10. Prosze o okreslenie ilosci drzwi objetych planowang instalacjg wideodomofonowga?

Odpowiedz: Zamawiajacy planuje objac instalacjg wideodomofonowa jedne drzwi - drzwi wejsciowe
do Muzeum (strefa wejsciowa).

11. Prosze o okreslenie dla poszczegblnych elementéw minimalnych wymagan technicznych
dotyczacych
elementdw instalacji multimedialnej opisanych w pkt. 3.6.9 PFU?

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, Ze niniejsze postepowanie dotyczy rob6t budowlanych. Zakup
i montaz wyposazenia multimedialnego i elektronicznego bedzie przedmiotem odrebnego

postepowania.

12. Czy przedmiot zamowienia obejmuje projekt wnetrz nowej wystawy dla obiektu muzeum —zgodnie
z PFU bedzie to kolejny etap, podczas gdy na stronie 26 PFU wskazano, iz nalezy go wykonac w ramach
przedmiotu zamdwienia.

Odpowiedi: Przedmiot zaméwienia nie obejmuje projektu aranzacji wystawy.

13. Czy prace bedg sie odbywaé¢ w obiekcie czynnym? Jedli tak wnosimy o przedtuzenie terminu
wykonania zadania do 30 miesiecy.

Odpowied:: Zamawiajacy informuje, ze prace nie bedg sie odbywaty w obiekcie czynnym. Obiekt
bedzie w catosci przekazany Wykonawcy.

14. Czy podtoga techniczna ma zostaé wykonana na catym | pietrze?

Odpowied?: Zamawiajacy informuje, ze w ,Zatgczniku nr 3 do OPZ Wymagania Materialowe —
tabela” znajduje sie wykaz pomieszczen wraz z rodzajem podtogi.

15. Z erraty wynika, ze nalezy uwzgledni¢ w pierwszej kolejnosci mozliwos¢ podtgczenia obiektu do
sieci cieplnych VEOLI. W przypadku niekorzystnych termindw....... Prosze doprecyzowac jaki graniczny
termin mozliwosci podtgczenia budynku do sieci cieplnych jest uwazany za korzystny przez Inwestora?

Odpowiedz: Zamawiajacy doprecyzowuje, Ze graniczny termin, to taki, ktéry zagwarantuje oddanie
obiektu do uzytkowania w terminie umownym.

16. Zgodnie z PFU do gromadzenia gruzu nalezy dostarczy¢ kontener. Czy moizliwe bedzie
zgromadzenie gruzu na hatdzie i sukcesywny jego wywdz?

Odpowiedz: Zamawiajgcy potwierdza taka mozliwosé.
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17. Proszg o podanie minimalnych parametréw dla urzadzen wyposazenia instalacji multimedialnej,
ktore wchodza w sktad zaméwienia (m.in. nagto$nienie, system prezentacji - projekciji obrazéw, system
wideokonferencji, system sterowania tymi urzgdzeniami). Prosze o podanie minimalnego skfadu
urzadzen dla poszczegdlnych instalacji np. instalacja nagto$nienia (parametry wzmacniacza, ile sztuk,
gtosniki —ile sztuk i jakie parametry). To samo dotyczy pozostatych instalacji (np. prezentacja obrazéw:
projektor o jakich parametrach, ile sztuk, ekrany o jakich parametrach, ile sztuk; system
wideokonferencji — komputery, monitory, tv?)

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze niniejsze postgpowanie dotyczy robét budowlanych. Zakup
i montaz wyposazenia multimedialnego i elektronicznego bedzie przedmiotem odrebnego

postepowania.

18. Prosze o podanie podstawowych minimalnych parametréw dla urzgdzen sal edukacji:
a) sala sensoryczna:

- drukarka 3D ze stacja robocza PC — brak podstawowych wymagar dla drukarki i dla PC. Jaki program
do projektowania i opracowania obiektéw 3D (przynajmniej dwa, trzy przykfady) jest akceptowany?
- tablica multimedialna — brak parametréw umozliwiajacych wycene —ekran dotykowy jakiej wielkosci,
jakie pozostate parametry, rzutnik — potrzeba okreslenia co najmniej kilku podstawowych parametréow
(typ matrycy, jasnos¢, kontrast, moc lampy, Zzywotno$¢ lampy, rozdzielczosé, format obrazu, zoom
optyczny czy cyfrowy, o jakim parametrze, wymag korekcji obrazu (tak czy nie), wielko$¢ obrazu, jakie
wejécia/wyjscia i ile, facznos¢ bezprzewodowa (tak czy nie). Informacje niezbedne do prawidfowej
wyceny ze wzgledu na roznice w cenie od kilkudziesieciu tysiecy do nawet kilkuset tysiecy ztotych za

sztuke.

- tablety - brak podstawowych informacji do wyceny
- petla indukcyjna dla niestyszacych (ile mikrofondw, jakie minimalne parametry miksera audio,
parametry wzmacniacza, ilosci odbiornikéw itp.)
- komputer - pamieg¢, procesor, dysk, karty sieciowe; ile sztuk komputeréw itp.

- urzadzenia wielofunkcyjne laserowe A3 kolor

b) wystawa — brak podstawowych parametréw niezbednych do wyceny i zapewnienia uczciwej
konkurencji
c) nagtoénienie — jw.

d) sterowanie o$wietleniem i dZwigkiem z centralnego punktu zarzadzania

Odpowiedi: Zamawiajacy informuje, ze niniejsze postgpowanie dotyczy robét budowlanych. Zakup
i montaz wyposazenia multimedialnego i elektronicznego bedzie przedmiotem odrebnego
postepowania.

19. Wnosimy o zmiang zapisow umowy w zakresie gwarancji na urzgdzenia i ustalenie jej na poziomie
gwarancji producenckich. Zgodnie z obowigzujacym prawem nikt nie moze przenies$é¢ na inna osobe
wiecej praw niz sam uzyskat. Zgdanie zatem od Wykonawcy udzielenia gwarancji na urzadzenia
dtuiszych niz gwarancje producenckie narusza obowigzujgce w Polsce prawo.

Odpowiedi: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang warunkéw Umowy. Proponowana zmiana
jest niekorzystna dla Zamawiajacego. Zobowigzanie z tytutu gwarancji moze byé udzielone przez
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Wykonawce niezaleznie od gwarancji innego podmiotu np. producenta. Koszt zapewnienia
4
gwarancji zgodnie z trescig umowy powinien zosta¢ uwzgledniony w ofercie Wykonawcy.

20. Prosimy o przekazanie wytycznych Inwestora w zakresie oswietlenia wewnetrznego. Zgodnie z
zapisami Erraty ma by¢ ono zaprojektowane (a wigc i wykonane w cenie ofertowej) zgodnie z
wytycznymi Inwestora. Brak wytycznych uniemozliwia wyceng.

OdpowiedZ: Zamawiajacy planuje instalacje oswietlenia typu Led. llo$¢ lamp bedzie wynikata z
projektu.

21. W przypadku réznic pomiedzy opisem przedmiotu zaméwienia opracowanym w PFU i ERRACIE a
wytycznymi opisanymi w Zarzgdzeniu dotyczgcym tédzkiego Standardu dostepnosci ktdre wytyczne
obowiazujg do wyceny?

Odpowiedi: Zamawiajacy informuje, ze do wyceny obowiazujg Wytyczne z Zarzadzenia.

22. Czy Zlecajacy stawia jakie$ wymogi dotyczace elementdw detekeji, sygnalizacji i sterowania oraz
prowadzenia okablowania systemow sygnalizacji pozarowej i oddymiania poza warunkiem spetnienia
wymogow przepisow ujetych w punkcie 3.6.113.6.2 PFU?

Odpowiedi: Zamawiajagcy wymaga, aby systemy pozarowe i oddymiania byly wykonane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami ustawy oraz rozporzadzen wykonawczych, lub uzyskanymi
odstepstwami.

23. Zwracamy sie z proshg o wyznaczenie terminu wizji lokalnej oraz umozliwienie zadania
dodatkowych pytan po wizji.

Odpowiedi: Zamawiajacy zaproponowat Wykonawcy termin wizji lokalnej na 09 kwietnia 2021 o
godz. 10.00. Wizja odbyta sie zgodnie z ustaleniami.

Ze wzgledu na obszernoé$¢ pytarh oraz oczekiwanych odpowiedzi (przede wszystkim wskazanie
minimalnych parametréw urzadzen, pozwalajacych na ich dobdr i wycene) zwracamy sie z prosba o
przesunigcie terminu skfadania ofert o 14 dni od dnia udzielenia odpowiedzi

Odpowiedi: Zamawiajacy wydtuza termin sktadania ofert o 7 dni, tj. do 22 kwietnia 2021 do godziny
10.00.

ycji Niepo legtosciowych
todzi
KROR

Muzeu

Jacek Wawr kiewics



