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Dotyczy: postepowania pn. ,Rewitalizacja siedziby gtéwnej Muzeum Tradycji Niepodlegtosciowych w
todzi wraz z nadaniem nowych funkcji w budynku przy ul. Gdarnskiej 13”

Szanowni Panstwo,

Muzeum Tradycji Niepodlegtosciowych w +todzi, majgc na uwadze art. 284 ust. 2 ustawy Prawo
zamaowien publicznych, przekazuje odpowiedzi na pytania, ktdre wptynety do Zamawiajgcego w dniu
1S wrzesnia 2022r.:

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamdwieri publicznych zwracam sie z prosbg o wyjasnienie:

1. Czy przewidziane w projekcie rozwigzania konstrukcyjne sq wystarczajgce w zwigzku z oceng stanu
technicznego budynku opisana w ekspertyzie?

OdpowiedZ Zamawiajgceqo:

Zamawiajgcy informuje, ze przewidziane w projekcie rozwigzania konstrukcyjne sg wystarczajace.

2. Kto odpowiada za bfedy/niewtasciwe rozwigzania projektowe [bfedne technologie) jesli na etapie
realizacji robot zostanqg one ujownione?

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, Ze w przypadku btedéw /niewfasciwych rozwigzarn projektowych
wykonawca winien wykonaé kosztorysy/wyceny zamienne a projektant rozwigzania zamienne
wprowadzic¢ do projektu w ramach nadzoru autorskiego.

3. Prosze o potwierdzenie, Zze cena ryczaftowa obejmuje jedynie wykonanie robdt opisanych w
dokumentacji projektowej.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze o zakresie umowy stanowi projekt oraz przepisy prawa polskiego. Jesli
wykonanie kompletnej pracy zapisanej w projekcie wymaga robét pomocniczych nie opisanych w
projekcie a niezbednych do osiggniecia celu opisanego w dokumentacji projektowej to roboty te sg
w zakresie.

4. Prosze o potwierdzenie, ze przyjete w projekcie rozwigzania w zakresie izolacji pionowych i
poziomych scian fundamentowych sq wystarczajgce.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy potwierdza, ze przyjete w projekcie rozwigzania w zakresie izolacji pionowych i
poziomych $cian fundamentowych sg wystarczajace.

5. W ekspertyzie o stanie technicznym budynku zawarto zapis , W zwiqzku z tym nalezy wyznaczony w
tabeli 4. Zapas traktowac z duzq rezerwq i zweryfikowaé go po uwzglednieniu sit przekazywanych na
strop przez konstrukcje dachu”. Czy w sytuacji, gdy po weryfikacji okaZe sie, Ze zapas jest
niewystarczajgcy Zamawiajgcy przewiduje zlecenie robct dodatkowych w tym zakresie?

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, Ze w dalszej czesci opracowania przeprowadzona zostata taka analiza.
Wykazata ona graniczne spetnienie warunkdw dla obecnych obcigZen i funkcji pomieszczenia. Ponadto
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we whnioskach koricowych tj. pkt. 2.4 lit.c strop drewniany zlokalizowany nad | pietrem budynku
zabytkowego znajduje sie w dostatecznym stanie technicznym; zaobserwowano zarysowania oraz
pekniecia tynku nad salami wystawienniczymi co moze byc skutkiem nadmiernego ugiecia belek
nosnych; przeprowadzona analiza obliczeniowa wykazata spetnienie przez strop obecnych warunkéw
normowych w zakresie nosnosci, w kwestii uzytkowania / ugiecia warunek spetniony jest granicznie —
w zwigzku z tym nalezy rozwazy¢ wzmocnienie stropu drewnianego np. poprzez przyktadki stalowe /
drewniane lub wprowadzenie niezaleznej konstrukcji nosnej czy tez zmniejszenia ciezaru warstw
poddasza; ponadto w zwiqzku z planowanym umieszczeniem central w przestrzeni poddasza nalezy
wprowadzic niezalezng podkonstrukcje pod ich posadowienie.

Ze wzgledu na graniczne spetnienie warunkdéw normowych przez strop i brak zmiany funkcji wiekszosci
przestrzeni poddosza zdecydowano o braku koniecznosci jego wzmocnienia. Przewidziano natomiast
Jego czesciowg wymiane w obrebie pomieszczen o nowych funkcjach.

6. W dziale 3.1 kosztorysu budowlanego brak naktaddw na usuniecie gruzu z piwnic. Prosimy o
uzupetnienie

Odpowied? Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze zataczone Przedmiary robdt w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ majg charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy.

7. W poz. 135 kosztorysu budowlanego przyjeto podstawe wyceny dla muréw o grubosci 2 cegief. Z
rzutéw budynku wynika, ze grubosc¢ muru jest znacznie wieksza i osigga nawet 80 cm w poziomie, w
ktérym przewidziana jest iniekcja. Prosimy o zastosowanie wiasciwych podstaw wyceny.

Odpowiedi Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, ze zataczone Przedmiary robét w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ majg charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy.

8. Czy iniekcje nalezy wykonac jedynie w Scianach elewacyjnych? Jesli rowniez w $cianach
wewnetrznych konstrukcyjnych obmiar podany w poz. 135 przyjeto niewtasciwie, jest zanizony o okofo
40-50mb. Prosimy o informacje, ewentualne poprawienie przedmiaru.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, ze zatgczone Przedmiary robot w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ majg charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy.
Wymaga sie wykonania iniekcji na écianach zewnetrznych oraz wszystkich écianach prostopadtych
wewnetrznych na diugosci 1 m na styku od sciany zewnetrznej w strone wnetrza budynku.

9. Czy ze wzgledu na ryczattowy charakter wynagrodzenia zatgczone przedmiary (w zakresie obmiaréw,
opisu) mozna dowolnie modyfikowac w zakresie opiséw oraz obmiaru?

Odpowiedi Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, 2ze zatgczone Przedmiary robét w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ majg charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy.

10. Zamawiajgcy na jednym z etapéw postepowania wymaga dofqczenia kosztorysow ofertowych. Czy
zafgczenie jedynie przedmiardw uprawnia do modyfikacji w zakresie nazewnictwa naktadéw
materiafowych i sprzetu w stosunku do nazewnictwa przewidzianego dla okreslonej podstawy wyceny?
Niejednokrotnie opis w zamieszczonych przez Zamawiajgcego przedmiarach jest inny niz przypisany do
wskazanej w przedmiarze podstawy wyceny co z automatu wymusza uwzglednienie innego
nazewnictwa materiatow.

Odpowied? Zamawiajgcego:
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Zamawiajgcy informuje, Ze zgodnie z zapisami w SWZ oraz wzorem umowy nie jest wymagany
kosztorys ofertowy.

11. Przedmiary robét w zakresie izolacji poziomych nie przewidujg koniecznosci wykonania
szlamowania Scian przed iniekcjq ptynéw. Wg naszej wiedzy i doswiadczenia wiekszosc technolegii przy
iniekcji cisnieniowej wymaga wykonania szlamowania Scian w celu zatrzymania ptyndéw iniekcyjnych
wewngtrz muru. Prosze o uzupetnienie brakujgcych pozycji.

OdpowiedZ Zamawiajgceqo:

Zamawiajacy informuje, ze zalaczone Przedmiary robot w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ maja charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowia o zakresie umowy.

12. Prosze o potwierdzenie, Ze nie jest wymagane wykonanie drenazu odprowadzajgcego wody
gruntowe z rejonu Scian fundamentowych.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze nie jest wymagane, budynek posadowiony jest na piaskach.

13. Czy wycena obejmuje widoczne na rzutach meble | inne elementy ruchome (w tym sprzet
komputerowy)?

Odpowied? Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, ze meble oraz sprzet komputerowy nie s3 przedmiotem niniejszego
postepowania.

14. Czy wycena obejmuje wyposazenie sal wystawowych w sprzet multimediainy? Jesli tak to prosze o
wyszczegoinienie elementow, ktére nalezy wycenic.

Odpowied? Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze wyposazenie sal wystawowych oraz sprzet multimedialny nie sg
przedmiotem niniejszego postepowania.

15. Czy Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie blachy systemowej w postaci paneli na podwdjny rqgbek?

Odpowied? Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze projekt uzgodniony zostat z konserwatorem zabytkow uwzglednia blache
tytanowo cynkowa a nie panele, wiec paneli nie moina stosowac. Naleiy zastosowac blache zgodnie
z projektem.

16. W poz. 136 przedmiaru budowlanego przyjeto konieczno$¢ wykonania wykopéw do izolacji
pionowej na gtebokosc 1,90 i szerokos¢ 1,0m. Z przekrojow wynika, Ze piwnice majq gfebokosc okofo
3,5 m. Czy zatem izolacje pionowe nalezy wykonac jedynie na gtebokosc 1,90 m od poziomu gruntu czy
tez nalezy wykonac izolacje na cafej powierzchni Scian zewnetrznych fundamentowych ti. na gtebokosc
3,5 m. Jesli tak to szerokosc wykopu musi by¢ wieksza niz 1 m. Prosimy o poprawienie cbmiarow we
wszystkich pozycjach, w ktorych przyjeto izolacje pionowe na gtebokos¢ 1,90 m tgcznie z pozycjami
wykopow i pochodnymi tych pozycji.

Odpowied? Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, ze zalaczone Przedmiary rob6t w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ maja charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy.
Zakres prac nie wymaga wykonania tak gtebokiego wykopu.

17. W projekcie:
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Remont i ocieplenie dachu

Remont dachu nad pomieszczeniami biurowymi: wykonaé ocieplenie stropodachu z
zastosowaniem wetny wdmuchiwanej w przestrzeni poddasza. Stropodach zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo za pomocg membrany dachowej FPO. Pokrycie z papy w czesci
istniejgce] uprzednio zabezpieczy¢ dodatkowg warstwg z geowtdkniny (gramatura 190 g/m?.

W przedmiarach brak pozycji umoziiwiajgcej wycene ocieplenia stropodachu z zastosowaniem wetny
wdmuchiwanej w przestrzen poddasza.

Odpowied:i Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, Ze zatgczone Przedmiary robét w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ maja charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy.

18. W dziale 9.3 brak naktaddw na wywdz i utylizacje materiatdw z rozbiérki. Prosimy o uzupetnienie.
OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, ze zafgczone Przedmiary robdét w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ majg charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy.

19. Poz. 598 i 603 przedmiaru budowlanego przyjeto kalkulacje indywiduaing — brak mozliwosci wyceny
naktadéw na wykonanie formy, cyzelowanie modelu itp. Prosimy o zastosowanie wiasciwej podstawy
wyceny dla tego typu prac opartej o katalogi TZKNBK.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, ie zataczone Przedmiary robét w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ majg charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy.

20. W dziale 9.9 przedmiaru budowlanego ujeto pozycje 668 — czas pracy rusztowania opartq o
kalkulacje wfasng podczas gdy istnieje polska norma, za pomocq ktdrej dokonuje sie tego typu obliczeni
poprzez przypisanie kolejnych pozycji przedmiaru dla ktdrych niezbedne jest stosowanie rusztowar
(KNR 2-02 r.16 2.52.5.15). Prosimy o ujecie w podstawie wyceny wiasciwego katalogu.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, ze zalagczone Przedmiary robét w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ majg charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy.

21. W poz. 10, 40, 47, 67, 78, 86, 100, 131, 216, 320, 402 | wielu innych przedmiaru budowlanego
przyjeto, Zze gruz nalezy wywozi¢ na odlegtosc co najmnief 20 km.

W poz. 517, 692 pomimo opisu ,,na odlegtosc 20 km” brak odpowiedniej krotnosci i kalkulowany jest
wywoz jedynie na 1 dodatkowy kilometr.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ie zatgczone Przedmiary robét w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ majg charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy.

22. W przedmiarze ,,Drogi i chodniki” brak jest naktadéw z tytufu koniecznosci ponoszenia optat na
utylizacje gruzu | ziemi (w analogicznych pozycjach w przedmiarach

budowlanych wystepujg pozycje umozliwiajgce te wycene). Prosze o uzupetinienie po poz. 9.
Odpowiedz Zamawiajgceqgo:

Zamawiajgcy informuje, ze zalgczone Przedmiary robét w niniejszym postepowaniu zgodnie 2
zapisem w SWZ maja charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy.
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23. W przedmiarze ,Drogi i chodniki” przyjeto koniecznos¢ wywozki gruzu i ziemi z terenu rozbiorki
(poz.9 i poz. 29) na odlegtosc zaledwie 2 km fqcznie, podczas gdy z opiséw przedmiaru budowlanego (i
przyjetych w wielu pozycjach kalkulacji) wynika, ze nalezy kalulowaé wywdz na 20 km. Prosimy o
dodanie 19-to krotnosci w poz. 9 i 29 przedmiaru na drogi.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, ze zalgczone Przedmiary robdét w niniejszym postepowaniu zgodnie 2z
zapisem w SWZ majg charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy.

24. W przedmiarze budowlanym przyjeto koniecznos¢ wywdzki gruzu i ziemi z terenu rozbiorki (poz.516-
517 ipoz. 691-692) na odleglosc zaledwie 2 km {gcznie, podczas gdy z opisow przedmiaru budowlanego
(i przyjetych w wielu pozycjach kalkulacji) wynika, ze nalezy kalulowad wywdz na 20 km. Prosimy o
dodanie 19-to krotnosci w odpowiednich pozycjach przedmiaru.

Odpowiedi Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze zataczone Przedmiary robét w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ maja charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy.

25. Brak naktadoéw na sufit podwieszany akustyczny dla P11, PO2D, P03, P04, PO4A, PO4B, PO4C, P06,
P0S. Prosimy o uzupeinienie.

Odpowiedi Zamawiajgceqo:

Zamawiajgcy informuje, ze zalgczone Przedmiary robot w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ majg charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy.

26. W projekcie zapisano, Ze obrobki blacharskie nalezy wykonac z blachy tytan-cynk. W przedmiarach
budowlanych jest blacha ocynkowana (w tym obudowa komindw). Prosze o ujednolicenie.
Odpowied? Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, ze zataczone Przedmiary robot w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ majg charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy.
Prace nalezy wykonac zgodnie z projektem, tj. blacha tytan cynk.

27. Prosze o wskazanie koloru blachy tytan-cynk — natura czy patyna?
Odpowied? Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy wymaga zastosowania blachy naturalnej.

28. W przedmiarze ,,Drogi i chodniki” przyjeto do kalkulacji (poz. 13 i 14) koniecznos¢ wykonania
warstw betonu o grubosci 16 cm na powierzchni 230 m2 podczas gdy z projektu wynika, Zze naleZy
wykonac 25 cm podbudowy. Prosimy o ujecie w poz. 14 krotnosci =10.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, Zze zataczone Przedmiary robét w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ majg charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy.

29, Brak w przedmiarze ,,Drogi i Chodniki” naktadoéw na podsypke cementowo-piaskowgq, ktorg zgodnie
z projektem nalezy wykona¢ dla wielu nawierzchni. Prosimy o uzupefnienie

Odpowiedi Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, Ze zaftgczone Przedmiary robét w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ majg charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy.
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30. W przedmiarze ,,Drogi i Chodniki” przyjeto nakfady na wykonanie 13 cm podbudowy betonowej —
podczas gdy w projekcie zapisana jest koniecznos¢ wykonania tej podbudowy o grubosci 15 cm (dla
nawierzchni CH5 i CH7) oraz 20 cm (dla nawierzchni CH1, CH2, CH3 i CH4). Prosze o uwzglednienie w
podstawach wyceny wiasciwych grubosci podbudowy betonowe;.

Odpowiedi Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, ze zaiaczone Przedmiary rob6t w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ majg charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.

31. W przedmiarze ,Drogi i Chodniki” w dziale 1.8 brak naktadéw na optate za utylizacje/skfadowanie
ziemi usunietejf pod trawniki. Prosze o dodatnie odpowiedniej pozycji.

Odpowiedi Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, ie zataczone Przedmiary robdét w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ majg charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy.

32. Zgodnie z projektem nalezy wykonad humusowanie pod trawnik o grubosci 20 cm. W przedmiarze
»Drogi i Chodniki” przyjeto zaréwno usuniecie, zatadowanie | wywdzke ziemi oraz dostawe ziemi
urodzajnej jedynie dla grubcsci 5 cm. Prosimy o uwzglednienie wymaganej grubosci warstwy we
wszystkich pozycjach.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze zafgczone Przedmiary robdt w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ majg charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy.
Prace nalezy wykonac zgodnie z projektem.

33. Prosze o wskazanie koloru RAL stolarki okiennej i drzwiowej.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, ze naleiy zastosowac kolory NCS wskazane w programie prac
konserwatorskich oraz w projekcie architektury. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie kolorow z
palety RAL (odpowiadajgcym kolorystyce NCS z projektu), pod warunkiem akceptacji WUOZ,

34. Prosze o potwierdzenie, Ze przyjete w projekcie rozwiqzania sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami
na dzien ogfoszenia postepowania.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajacy poiwierdza, Ze przyjete w projekcie rozwigzania sg zgodne z obowigzujgcymi
przepisami.

35. Prosze o potwierdzenie, Ze przyjete w projekcie rozwigzania w zakresie izolacji poziomych i
pionowych sq wystarczajgce do osiqgniecia zamierzonego rezultatu.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy potwierdza, ze przyjete w projekcie rozwigzania w zakresie izolacji poziomych i
pionowych sg wystarczajgce do osiggniecia zamierzonego rezultatu.

36. Kto odpowiada za bfedy projektowe nie ujawnione w trakcie sktadania ofert?

OdpowiedZ Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy informuje, ze za bledy nie ujawnione w trakcie skfadania ofert odpowiada projektant.

37. W przedmiarze budowlanym w poz.215 wyliczone zostaty ilosci materiatéow z rozbicrki
podlegajgcych wywdzce. Pozycja ta nie zawiera materiatow z rozbidrki stolarki okiennej i drzwiowej.
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Ponadto przyjeto niewfasciwe grubosci dla poszczegéinych warstw stropdw — przyjeto 2 cm grubosci
dla warstw stropow podczas gdy wynoszq one co najmniej 10 lub wiecej cm (deski okoto 2,5 cm + tynki
1 cm +co najmniej kilka lub kilkanascie centymetréow supremy). Dla faktycznego okresienia grubosci
warstw na stropach oraz kosztow ich demontazu, wywiezienia i utylizacji niezbedne sq przekroje
(rysunki), o ktérych mowa w ekspertyzie stanu technicznego, a ktorych brak w zatgczonej dokumentacji.

Odkrywka stropu nr 1 - rozpoznano elementy no$ne stropu W postaci belek stalowych o przekroju | 300 w rozstawie
osiowym co 130 cm, warstwe dolna stanowi tynk, dolna pélka belek oslonigta siatka Rabitza; szczegdlowy rysunek
odkrywki wraz z ukladem warstw zawarto w dokumentacji rysunkowej; nie mozna wykluczy¢ lokalnych réznic w
warstwach wykoriczeniowych

tadzkie

Odkrywka stropu nr 2 - rozpoznano elementy noéne stropu najprawdopodobniej w postaci piyt ceglanych, w
bezposrednim sasiedztwie odkrywki nie stwierdzono belek stalowych, przypuszczalnie elementem nosnym jest
bednarka; szczeg6lowy rysunek odkrywki wraz z uldadem warstw zawarto w dokumentacji rysunkowej; nie mozna
wykluczyc lokalnych réznic w warstwach wykoriczeniowych

Cdkrywka stropu nr 3 - rozpoznano elementy nosne stropu w postaci belek stalowych o przekroju | 240 w rozstawie
osiowym co 122 cm, warstwe dolng, stanowi tynk, dolna pdtka belek oslonieta siatka Rabitza; szczegdlowy rysunek
odkrywki wraz z ukladem warstw zawarto w dokumentaciji rysunkowej; nie mozna wykluczyc lokalnych réznic w
warstwach wykoriczeniowych

Wobec powyiszego prosimy o uwzglednienie w pozycjach dziatu 4.1, 5.1 i 6,1 wfasicwych grubosci
warstw stropdw podlegajgcych rozbiérce, wywdzce i utylizacji.
OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, ze zataczone Przedmiary rohdét w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ majg charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowia o zakresie umowy.
Prace nalezy wykonac zgodnie z projektem. Zamawiajgcy umozliwia przeprowadzenie wizji lokalnej.

38. Ze zdjecia jok nizej wynika, ze grubos¢ plyt mosieinych z ptaskorzezbg nie wynosi 10 mm jak to
opisano w ekspertyzie stanu technicznego a od 20 do nawet 40 cm czyli 400 mm

3.8 ANALIZA MOZLIWOSC! PRZENIESIENIA ISTNIEJACYCH PLYT MOSIEZNYCH POMNIKA | ICH
MONTAZU W INNEJ LOKALIZACJI

W zwiazku z planowanym przeniesieniem istniejacych mosieznych plyt pomnika oraz ich montazu w innej lokalizacji
przeprowadzono analize wytrzymalosciows, proponowanych scian murowanych. Na podstawie wytycznych
przekazanych przez Zleceniodawce istniejace plyty mosiezne posiadajg wymiar ok. 1230 x 2500 mm kazda i grubosé
10 mm. Liczba plyt jest okreslona i wynosi 5 sztuk. Obecnie plyty te umieszczone zostaty na Scianie korytarzowej w
poziomie parteru w budynku dawnego wiezienia na wspornikach stalowych mocowanych do tej Sciany.
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Jesli zatem autor projektu dokonujgc analizy mozliwosci przeniesienia mosieznych piyt na | pietro
budynku przyjgt do swoich analiz jej grubos$¢ 10 mm (1 cm) mdgt dojs¢ do wniosku, Ze mozliwos¢
przeniesienia istnieje. Jednakze zatozenie takie (Ze pfyta ma grubos¢ 1 cm, a co za tym idzie wazy 20 do
40 razy mniej niz przyjgt w wyliczeniach) jest bfedne i prowadzi do bfednych wnioskéw. Przyjeto bowiem
najprawdopodobniej (przy zafozeniu ze m2 blachy mosieznej o grubosci 1 mm wazy okoto 10 kg), ze
plyta, ktéra ma zostac przeniesiona wazy 1,23*2,5*10kg*10mm czyli okofo 300 kg podczas gdy biorgc
pod uwage faktyczng jej grubosé wazy ona z pewnosciq kilka ton. W naszej ocenie nie ma technicznych
mozliwosci przeniesienia tych piyt, a z pewnosciq nie na inne kondygnacje. Ograniczajg nas bowiem
moZliwosci wprowadzenia do wewngtrz budynku ciezkiego sprzetu, ktéry mogtby te ptyty przeniesc.
Wobec powyiszego prosimy o przedstawienie rozwiqzania technicznego, ktére umozliwiatoby
transport poziomy i pionowy takich ciezkich elementdw lub wycofanie sie z zamierzenia przeniesienia
plyt. Nasze przypuszczenia potwierdzajq obliczenia zawarte w projekcie konstrukcyjnym, do ktérych
przyfeto wage pfyty 337 kg a nie okotfo 5 ton.

OdpowiedZ Zamawiajgceqgo:

Zamawiajgcy informuje, ze wnioski wykonawcy sg bfedne i podtrzymuje wage obliczong w projekcie.
Fragment zdjecia na podstawie, ktérego wykonawca przyjat swoje obliczenia zagiecie blachy na
bok, cata ptyta nie grubosci, ktéra sugeruje wykonawca.

39. Przedmiar budowlany nie uwzglednia koniecznosci usuniecia, wywozki i utylizacji zasypdw z gruzu
budowlanego w przestrzeniach pomiedzy belkami stropowymi Kleina. Prosimy o uzupetnienie bowiem
z opisu wynika, Ze istniejqce zasypy nalezy usung¢

Odpowiedi Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, Ze zataczone Przedmiary robdt w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ majg charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy.
Orientacyjna grubos¢ zasypek to 12-15 cm.
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40. Dziat 5.2 przedmiaru budowlanego nie uwzglednia wtasciwych grubosci piyt styropianowych
opisanych w dokumentacji projektowej na stronie 41 i dalszych:

P04 — wg dokumentacji projektowej 16 ecm styropianu EPS 100, brak w przedmiarach

P04D —wg dokumentacji projektowej 8+8=16 cm styropianu (a nie jak zapisano 12 cm), w przedmiarach
brak

PO4E — wg dokumentacji projektowej 16 cm styropianu, w przedmiarach brak

Odpowiedi Zamawiajgceqgo:

Zamawiajgcey informuje, ze zatgczone Przedmiary robdt w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ majg charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy.
Prace naleiy wykonac zgodnie z projektem.

41. Prosze o potwierdzenie, Ze przy istniejgcym rozstawie belek drewnianych nie jest konieczne
wykonanie stelaza pod ptyty OSB i jastrychowe — ani projekt ani przedmiar tego nie uwzgledniajg. W
naszej ocenie taka koniecznosc istnieje w celu usztywnienia warstw nad stropami drewnianymi. Jesli
podzielacie Paristwo naszq opinie prosimy o uwzglednienie koniecznosci wykonania stelaza w
dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach

Odpowiedz Zamawiajgceqo:

Zamawiajgcy informuje, ze jesli pewne rozwigzania warsztatowe wynikaja z dobranej technologii
producenta to wchodzg w zakres projektu. Efektem koricowym ma by¢ stabilna podioga, stabilna
okfadzina.

42. Prosimy o uwzglednienie w przedmiarach koniecznosci ufozenia jednej warstwy piyty mineralnej o
grubosci 10 mm o klasie odpornosci REIG0 na wszystkich krawedziach i belkach

Odpowiedi Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze zalaczone Przedmiary rob6t w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ majg charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy.
Potwierdzamy koniecznos¢ utozenia jednej warstwy ptyty jak w pytaniu.

43. Przyjety do wyceny w poz. np. 432 KNR 9-09 0101-02 dotyczy obudowy poddasza w systemie KNAUF
i w Zaden sposob nie uwzglednia naktadéw na robocizne do wykonania prac ujetych w opisie tej pozycji.
Prosimy o zastosowanie prawidlowych podstaw wyceny, np. z katalogu KNR AT-12 0401 lub KNR AT-
43 04 z uwzglednieniem koniecznosci wykonania warstwy akustycznej wetny.

Odpowiedi Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze zalgczone Przedmiary rob6t w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ maja charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy.
Zamawiajgcy nie wymaga systemu KNAUF, mozliwos¢ wykorzystania kazdego systemu spetniajgcego
zatozenia projektowe.

44. Prosimy o uwzglednienie w podstawach wyceny wiasciwych podstaw (ewentualnie krotnosci) w
zwiqzku z koniecznoscig wykonania dwdch warstw ptyt jastrychowych.

Odpowiedi Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, ze zataczone Przedmiary robét w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ majg charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy,

45. Prosimy o okreslenie przynajmniej po dwa modele urzgdzen spetniajgcych wszystkie parametry
techniczne okreslone w Projekcie Wykonawczym dla Urzqdzenia aktywne LAN | WiFi.

Odpowiedi Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze dziata zgodnie z przepisami prawa i nie moze wskazaé modeli urzadzen.
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W dokumentacji wskazano parametry podstawowe, a Wykonawca moze zaproponowac dowolne
urzadzenia spetniajgce zapisy projektu. Podczas akceptacji materiatow Wykonawca bedzie musiat
wykonac tabele poréwnawcza dla parametréw okreélonych w projekcie oraz parametréw
proponowanego urzadzenia.

46. Prosimy o okreslenie przynajmniej dwdch modeli i producenta urzqgdzeri spefniajgcych wszystkie
parametry techniczne okreslone w Projekcie Wykonawezym dla Serwera CCTV i SMS, jak rowniez
rodzaju oprogramowania systemu SMS.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

W dokumentacji wskazano parametry podstawowe, a Wykonawca moze zaproponowac dowolne
urzadzenia spetniajace zapisy projektu. Podczas akceptacji materiatéw Wykonawca bedzie musiat
wykonaé tabele poréwnawczg dla parametrow okreSlonych w projekcie oraz parametréw
proponowanego urzadzenia.

47. Prosimy o okreslenie parametréw technicznych dla punktéw dostepowych WiFi, brak takich
informacji w dokumentacji, w przedmiarze okreslono: "Punkt dostepowy AP WIFi 2,4/5GHz 22dB,
WIFi5, 6,5-1300Mbps, PoE 9W" oraz dwa przykiadowe modele spetniajgce te parametry

Odpowiedi Zamawiajgcego:

W dokumentacji wskazano parametry podstawowe, a Wykonawca moie zaproponowac dowolne
urzgdzenia spefniajgce zapisy projektu. Podczas akceptacji materiatow Wykonawca bedzie musiat
wykonac¢ tabeie poréwnawczqg dla parametrow okreslonych w projekcie oraz parametrow
proponowanego urzqdzenia. NaleZy zastosowac parametry wskazane powyiej tj. Punkt dostepowy
AP WIFi 2,4/5GHz 22dB, WiFi5, 6,5-1300Mbps, PoE 9W.

48. Prosimy o okreslenie, czy centrala VolP, ktdra wystepuje w zestawieniu materiatow jest
przedmiotem zamdowienia. Brak informacji o centrali VolP w dokumentacji wykonawczej, nie okreslono
Zadnych parametrow technicznych. Jezeli centrala jest przedmiotem zamowienia prosimy o okreslenie
jej parametréw technicznych, co najmniej dwdch przyktadowych rozwigzan spetniajgcych Paristwa
oczekiwania.

Odpowied? Zamawiajgceqo:

Zamawiajacy informuje, ze centrala VolP nie jest przedmiotem zaméwienia.

49. W poz. 433 przedmiaru budowlanego wskazano grubos¢ wetny 12 cm podczas gdy z opisu wynika
Ze dla S01 i ST1 wymagana grubosé wetny mineralnej to 15 cm. Prosimy o poprawienie.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, ze zataczone Przedmiary robdét w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ majg charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy.

50. Zgodnie z opisem ST3 winien byc¢ odizolowany piankq PIR, wg poz. 434 przedmiaru budowlanego
wefng mineraing grubosci 5 cm. Prosze o wskazanie wiasciwego rozwigzania i poprawienie btednych
Zapisow.

Odpowiedi Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze zatgczone Przedmiary rob6t w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ majg charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy.
Zamawiajacy informuje, ze nalezy zastosowac pianke PIR.
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51. Zgodnie z opisem S02 i ST5 nalezy wykonac z 2 warstw ptyty cementowo-widknowej, wg przedmiaru
budowlanego (poz. 435 i 440) z plyt GK. Prosze o wskazanie wfasciwego rozwiqzania i poprawienie
biednych zapiséw.

Odpowied? Zamawiajgcego:

Zamawiajgcey informuje, ze zataczone Przedmiary robdt w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ majg charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy.
Zamawiajacy informuje ze nalezy zastosowaé dwie warstwy ptyty cementowo-wiéknowej.

52. Poz 437 przewiduje naktady na zastosowanie pianki akustycznej jedynie dla S02, podczas gdy z opisu
wynika, Ze nalezy jq stosowac rowniez przy ST3 i ST5. Przedmiary nie uwzgledniajg tej koniecznosci.
Prosimy o uwzglednienie.

Odpowiedz Zamawiajgceqo:

Zamawiajacy informuje, ze zalgczone Przedmiary robot w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ maja charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowia o zakresie umowy.
Pianki akustyczne nalezy zastosowac zgodnie z opisem dla $02, ST3 i ST5.

53. Zapisy przewidujq koniecznos¢ zastosowania membrany FPO dla 502, ST3 i ST5. W przedmiarach
uwzgledniono takq koniecznosc jedynie dla S02

Odpowied? Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze zataczone Przedmiary robdt w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ majg charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy.
Membrane FTO naleiy zastosowac S02, ST3 i ST5 zgodnie z projektem.

54. Podane podstawy wyceny w poz. 260, 262, 263, 353, 355, 435, 442, 445, 446 w opisie katalogu nie
przewidujg nakiaddéw na wypetnienie wetng mineralng

Tablica 2010
Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych

Wyszczegolnienie robot:

1. Wytrasowanie miejsc montau.

2. Zamocowanie profilowanych ksztaltownikow stalowych U-50, U- 75, lub U-
100 do stropow i podidg przez przystrzelenie kolkami stalowymi.

3. Zamocowanie shupkow z ksztaltownikow stalowych C-50, C-75, nb C-100
do listew poziomych.

4. Przymocowanie plyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomoca wkretow.
5. Przygotowanie zaprawy szpachlujace;j.

6. Szpachlowanie polaczen piyt 1 stykow ze $cianami i stropem.

7. Zabezpieczenie spom tasma.

8. Szpachlowanie 1 cyklinowanie wykanczajace.
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podczas gdy zgodnie z opisem ST5, S03, 5§10 i SW3 tego wymagajg (wstawienia przegrody z weiny
mineralnej). Prosze o dodanie do przedmiardw pozycji, ktére umozliwiq kalkulacje kosztéw tych prac w
zakresie robocizny.

Odpowied? Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, ze zatgczone Przedmiary robdét w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ majg charakter jedynie pomaocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy.
Jezeli technologia robét wymaga zastosowania wiekszych naktadéw pracy lub materiatow to nalezy
to ujac w ofercie ryczattowe;j.

55. Dla Scianki S14 nie znaleziono opisu w dokumentacji projektowej a wystepuje ona w przedmiarze —
poz. 264. Prosze o uzupetnienie opisu

Odpowiedz Zamawiajgceqo:

Zamawiajgcy informuje, ze $ciana murowana opisana jest na rzutach jako S04 (omytka pisarska w
symbolu: zamiast S04 kosztorysant wpisat $14).

56. Dla Scianki SW3 brak nakiadéw na zelbetowq czes¢ sciany. Prosze o uzupetnienie przedmiaréw
Odpowiedi Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, Ze zatgczone Przedmiary robét w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ majg charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy.

57. Prosze o potwierdzenie, ze obecnie na dachach znajdujg sie jedynie dwie warstwy papy — takie
zafoZenia przyjeto w poz. 514, 515 | 519. Ze wzgledu na znaczne koszty utylizacfi papy prosimy o
potwierdzenie — w ekspertyzie brak informacji na ten temat.

Odpowiedz Zamawiajgceqgo:

Zamawiajacy informuje, ze do wyceny nalezy przyjaé dwie warstwy a przy kominach dodatkowe
dwie warstwy.

58. Brak nakiadéw na izolacje KMB (S11). Prosze o uzupetnienie

Odpowiedi Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze zataczone Przedmiary robot w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ majg charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy.
Izolacja jest wyceniona, jest w przedmiarze - (opis pozycji bez podania symbolu KMB) — nalezy
wycenic izolacje gr min 3 mm w stanie suchym typu MB2K.

59. W poz. 333 | 335 przyjeto fgcznie 11 mm warstwy wylewki samopoziomujgcej dla P02, PO2D, P04,
P04A, P0O4D, P14 podczas gdy z opisu wynika, Zze nalezy wykonac¢ 18 mm tej warstwy (strona 41, 42 i
50). Prosze o poprawienie. Dodatkowo prosze o poprawienie pozycji 334 przedmiaru dotyczgcej zmiany
grubosci wylewki samopoziomujgcej dla stropu PO4A (15mm w opisie, 11 mm w przedmiarach)

OdpowiedZ Zamawiajgcego:
Zamawiajacy informuje, ze zatgczone Przedmiary rob6t w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ maja charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy.

60. Brak w przedmiarach naktaddw na panele LVT dla stropu P0O2D, PO4. prosimy o uzupeinienie.
Odpowiedz Zamawiajacego:
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Zamawiajacy informuje, ze zataczone Przedmiary robé6t w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ majg charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy.
Wszystkie wyktadziny s3 ujete w pomocniczym przedmiarze.

61. Brak podstaw wyceny na wykonanie wszystkich warstw stropu P04D i PO4E, PO9A. Prasimy o
uzupetnienie.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje, ze zatgczone Przedmiary robot w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ majg charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy.

62. Brak opisu dla PO7C, w przedmiarach wystepuje. Prosze o uzupetnienie opisu.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, Ze zatgczone Przedmiary robot w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ majg charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy.

63. Brak naktadow na wykonanie wylewki samopoziomujgcej o gr. 18 mm dla stropu P09. Prosze o
uzupetnienie odpowiednich pozycji

Odpowied? Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, ze zatgczone Przedmiary robét w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ majg charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy.

64. Brak naktadéw na wykonanie wylewki betonowej o grubosci 6 cm dla P09. Prosze o uzupetnienie.
Odpowied? Zamawiajacego:

Zamawiajgcy informuje, ze zafgczone Przedmiary robét w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ majg charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy.

65. Brak naktadéw na wykonanie izolacji powtokowej wodochronnej dla P10, P10A, P12, P17, P19A,
P22, P22A. Prosimy o uzupetnienie.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajgcy informuje, ze zatgczone Przedmiary robét w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ majg charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowia o zakresie umowy.

66. W przedmiarach przewidziano jedynie jedng warstwe folii PE dla P10, P10A, P12, p17, P22A a wg
opisu nalezy zastosowac dwie warstwy (strona 47, 49, 50i 51)

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze zafaczone Przedmiary robdt w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ majg charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy.

67. Brak naktadéw na chudy beton dla P10A. Prosimy o uzupetnienie.
Odpowied? Zamawiajacego:

Zamawiajgcy informuje, ze zatgczone Przedmiary robét w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ maja charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy.

68. P12 — wg przedmiaréw nakiady na wylewke betonowa o grubosci 6 cm. Wg opisu nalezy wykonac
8 cm. Prosze o sprostowanie przedmiardw.

OdpowiedZ Zamawiajacego:
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Zamawiajacy informuje, ze zatgczone Przedmiary robdt w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ maja charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy.
Prace wykonac zgodnie z projektem.

69. P12 — brak w przedmiarach nakiadéw na warstwe ptyt styropianowych pod ogrzewanie podiogowe
o gr. 3 cm. Prosimy o uzupetnienie.

Odpowied? Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, ze zalgczone Przedmiary rob6t w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ majg charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy.

70. P12 — brak w przedmiarze naktadow na wykonanie chudego betonu o gr. 10 ¢cm oraz ptyty
zelbetowej. Prosimy o uzupetnienie

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje, ze zatgczone Przedmiary robdt w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ maja charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowia o zakresie umowy.

71. Brak w przedmiarach nakiadéw na wykonanie wszystkich warstw P12A i P12B. Prosimy o
uzupetnienie.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze zataczone Przedmiary robdot w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ majg charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy.

72. Poz. 332 przewiduje pogrubienie warstwy betonu o 1 cm, podczas gdy dla P12C winno by¢ 2 cm.
Prosze o poprawienie.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajgcy informuje, ze zatgczone Przedmiary robét w niniejszym postgpowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ majg charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem,

73. Brak w przedmiarach naktaddéw na panele LVT dla P14. Prosze o uzupetnienie.

Odpowiedi Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, ze zataczone Przedmiary robét w niniejszym postepowaniu zgodnie 2
zapisem w SWZ majg charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy.
Wszystkie wykiadziny LVT sg uwzglednione w pomocniczym przedmiarze. Prace nalezy wykonaé
zgodnie z projektem.

74. P17 —w przedmiarach przyjeto konieczno$¢ wykonania warstwy izolacji z ptyt styropianowych o gr.
12 cm podczas gdy z opisu (strona 50) wynika, Ze powinna ona mie¢ grubo$¢ 15 cm

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, ze zatgczone Przedmiary robdt w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ maja charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy.
Prace nalezy wykonac zgodnie z projektem.

75. P17 — brak naktaddw na legary drewniane pod deske podtogowa P17 —w przedmiarach s3 jedynie
naktady na podktadki filcowe na te legary.
Odpowiedi Zamawiajacego:




Fundusze : © Unia Europejska

i Rzeczpospolita P

Europejskle - Polska? P Eu{apejsl{.i Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Zamawiajacy informuje, ze zatgczone Przedmiary robét w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ majg charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.

76. Dla wielu pomieszczen projekt przewiduje ufozenie ptytek gresowych o wymiarach 30x30cm (np.
P19A, P14C). W przedmiarach brak jest odpowiednich pozycji pozwalajgcych na wycene tych prac.
Prosimy o uzupetnienie.

Odpowied? Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje, ze zatgczone Przedmiary robdt w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ maja charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy.
Ukiad posadzek ich typ oraz zakresy wskazane s3 w dokumentacji projektowe;j.

77. Brak nakltadéw na wykonanie warstwy lastriko — P22, P22A, P22B. Prosimy o uzupetnienie.
OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajgcy informuje, ze zataczone Przedmiary robot w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ majg charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy.

78. Brak naktadow na dostawe i montaz prefabrykowanych ptyt zakrywajgcych koryta podposadzkowe.
Prosimy o uzupetnienie dla wszystkich podtdg, gdzie jest to wymagane (m.in. P22A, P12A, P10A)
OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje, ze zatgczone Przedmiary robdt w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ majg charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowia o zakresie umowy.

79. Brak nakfaddw dla poszczegdinych warstw P23. Prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy informuje, ze zataczone Przedmiary robdt w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ maja charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowia o zakresie umowy.

80. Czy prace beda prowadzone na obiekcie czynnym?

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, ze w trakcie realizacji rob6t budowlanych obiekt bedzie nieczynny.

81. Czy pomieszczenia przewidziane do remontu zostang oprdznione czy koszty wyniesienia mebli i
innych przedmiotéw powinien skalkulowa¢ Wykonawca. Jesli koszty te obcigzajg wykonawce prosze o
dodanie odpowiednich pozycji do zamieszczonych przedmiardw.

Odpowied?Z Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, ze meble zostang usunigete przez Zamawiajgcego. Demontaz dwéch szaf
pancernych w zakresie Wykonawcy, po demontazu do przetransportowania przez Wykonawce we
wskazane miejsce przez Zamawiajgcego na terenie todzi.

82. Prosze o potwierdzenie, ze dla windy nie ma wymogu o dostepnosci dla osdb niepetnosprawnych.
Jesli wymag taki istnieje prosze o uszczegétowienie parametrow windy.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy informuje, ze winda zostata szczegétowo opisana na rysunkach. Powinna by¢ zgodna z
norma dotyczaca dostepnosci dla osdb z niepetnosprawnoscia. Prace nalezy wykonaé zgodnie z
projektem.

83. Czy scenariusz pozarowy zostat sporzadzony. Jesli tak prosimy o jego publikacje.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
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Zamawiajacy informuje, ze w projekcie instalacji elektrycznej na stronie 43 opisu instalacji
elektrycznych znajduje sie opis bedacy scenariuszem pozarowym.

84. Prosze o0 potwierdzenie, ze wymianie podlega jedynie 17 sztuk okien wymienionych w zestawieniu,
a pozostata stolarka jest w stanie dobrym i podlega jedynie malowaniu.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy potwierdza, Ze zgodnie z projektem wymianie podlegajg 17 szt. okien, pozostate do
malowania.

85. Czy pozwolenie na uzytkowanie obiektu nalezy uzyskac¢ w terminie wykonania zadania? Biorgc pod
uwage obszernoé¢ prac termin ich wykonania i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wydaje sie nie
by¢ terminem realnym. Wnosimy o przedtuzenie terminu przewidzianego na wykonanie przedmiotu
umowy (jesli w jego sktad wchodzi uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie budynkow) do 15 miesiecy.
OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, ze pozwolenie na uiytkowanie obiektu o ile bedzie konieczne naleiy
uzyskaé w terminie wykonania zadania tj. w okresie 12 miesiecy.

86. Czy w przypadku nie dotrzymania przez poszczegdlne organy administracji parnstwowej i
samorzgdowej termindw ustawowych na rozpatrzenie spraw, ktére obejmuje umowa, Zamawiajgcy
przewiduje przedtuzenie terminu zakoriczenia zadania?

Odpowiedi Zamawiajacego:

Zamawiajgcy przewiduje wydtuzenia terminu realizacji zadania jedynie na zasadach okreslonych w
umowie.

87. W przedmiarach w zakresie wewnetrznych instalacji sanitarnych brak pozycji umoziliwiajacej
kalkulacje kosztow utylizacji materiatow z rozbidrki (biaty montaz, grzejniki, zbiorniki hydroforowe
itp.). Prosimy o uzupetnienie,

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje, ze zatgczone Przedmiary rob6t w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ maja charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy.

88. Czy elementy istniejgcych instalacji elektrycznych nalezy zdemontowacé, wywie? i zutylizowad
(lampy, przewody, biaty osprzet). Jeéli tak prosimy o uzupeinienie przedmiaréw o pozycje
umotzliwiajgce wycene tego typu prac.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, ze zatgczone Przedmiary robdt w niniejszym postepowaniu zgodnie z
zapisem w SWZ maja charakter jedynie pomocniczy do wyceny i nie stanowig o zakresie umowy.
Zamawiajacy informuje, ze nalezy usungé ww. urzadzenia i je zutylizowac.

89. W SIWZ zawarto zapis, ze Zamawiajacy dla zamdwien, ktdrych termin realizacji jest dtuzszy niz rok
przewiduje mozliwos¢ wniesienia zabezpieczenia w postaci potrgcen z naleinosci za czesciowo
wykonane ustugi. Czy w przypadku tego zamoéwienia (przewidziany okres realizacji wynosi 12 miesigcy)
Zamawiajgcy dopuszcza takq forme wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania kontraktu?
OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze w/w zapis jest doktadnym cytatem z ustawy Pzp, ktéry nie ma
zastosowania w niniejszym postepowaniu.
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Charakter wynagrodzenia (tu ryczatt) nie zwalnia Zamawiajacego z obowigzku przygotowania
dokumentacji przetargowej w sposéb jasny, nie budzacy watpliwosci, SPOINY i zgodny z
obowigzujgcymi przepisami. Z powyzszego wynika, ze zatgczone przedmiary (chocby miaty charakter
pogladowy) powinny by¢ spdjne z dokumentacjg projektowa.

Zamawiajgcy ma obowigzek, zgodnie z trescig art. 29 ustawy pzp, opisa¢ przedmiot zamdwienia w
sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie dokfadnych i zrozumiatych okresler,
uwzgledniajgc wszystkie wymagania i okolicznosci mogace mie¢ wptyw na sporzgdzenie oferty. Opis
przedmiotu zamdwienia powinien umozliwia¢c mozliwie najdokfadniejszg wycene zakresu prac
zwiaszcza w sytuacji wynagrodzenia ryczattowego.

Pod pojeciem SIWZ ustawodawca rozumie, zgodnie z zapisami ustawy, kompletng i spéjng
dokumentacje pozwalajgcg na przygotowanie oferty. Dokumentacja przetargowa nie powinna
budzié¢ watpliwosci oraz by¢ jasna i jednakowo zrozumiala dla wszystkich potencjalnych oferentéw,
tak aby zapewnic stosowanie zasady uczciwej konkurencji.

Zgodnie z treécig Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

§ 4. 1. Dokumentacja projektowa sluzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot budowlanych, dla
ktorych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowg albo zgloszenie robot budowlanych, do ktorego dolgeza sig pro-
jekt budowlany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, skiada si¢ w szczegélnodci z:

1)  projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajacym specyfike robot budowlanych:

2) projektu wykonawczego w zakresie, o ktorym mowa w § 5;

3) przedmiar robdt w zakresie, o kidrym mowa w § 6,
Przedmiar zatem jest tak samo istotng czeicig opisujaca zakres zamdwienia jak dokumentacja
projektowa, zatem powinien by¢ z nig spéjny. Wprowadzenie zmian, uzupetnier, o ktére wnosimy
wyzej pozwoli na zblizenie zakresu opisanego projektem do zakresu uwzglednionego w

zamieszczonych przedmiarach.
Ze wzgledu na obszernoéé pytan oraz oczekiwanych odpowiedzi zwracamy sie z prosbg o przesuniecie

terminu skiadania ofert o 14 dni od dnia udzielenia odpowiedzi.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

W zwiazku z powyiszym podsumowaniem Wykonawcy, kitdre nie jest pytaniem Zamawiajgcy nie
udziela odpowiedzi w tym zakresie. Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, ze termin skfadania ofert
zostaje wydtuzony do dnia 04 paidziernika 2022 r. do godz. 9.00.
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